
          

Myszków, dn. 18.11.2016r. 
 

 

 
 

Dotyczy: przetarg nieograniczony  pod nazwą „Przebudowa stacji wodociągowej „Palmowa"  

w dz. Mrzygłodka w Myszkowie 

 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Myszkowie w związku z Państwa 

pytaniem dot. przedmiotowego postępowania udziela odpowiedzi:  

 

Pyt. 

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych do w/w/ zadania ujęto: 

  

Zamawiający dokona następujących zakupów inwestorskich: 

Filtry TFB20 wraz z oprzyrządowaniem i wypełnieniem- 2 szt. 

Agregatów pompowych dla obu studni-2 szt. 

 

Natomiast w przedmiarach w/w urządzenia występują, proszę o wyjaśnienie czy urządzenia mają być 

objęte wyceną. 

 

Odp. 

Zakup w/w urządzeń (głębinowe agregaty pompowe do studni S1 i S2 oraz filtry wraz z oprzyrządowa-

niem i wypełnieniem) nie mają być objęte wyceną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: M.N. 


