
         Myszków, dn. 24.11.2016r. 

 

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o w Myszkowie w odpowiedzi na Państwa pytanie 

udziela odpowiedzi:  

  
1. Czy zgodnie z opisem Projekt Budowlany w Branży sanitarnej, punkty 4.1.2 – Uzbrojenie studzien  

i 4.1.3–Uzbrojenie obudów studziennych, należy uwzględnić w ofercie koszty wymiany  

przewodów w odwiertach studziennych oraz koszty wymiany głowic studziennych wraz  

z armaturą. Jeśli ww. koszty należy uwzględnić w ofercie prosimy o podanie głębokości zawieszenia 

pomp głębinowych oraz uzupełnienie przedmiarów robót, gdyż obecnie brakuje pozycji przedmia-

rowych dotyczących tych prac. 

  

Ad.1  
Inwestor informuje, że wymiana uzbrojenia odwiertów studziennych - zgodnie z p. 4.1.i 4.1.3.  

opisu technicznego uwzględniana powinna być warunkowo - po ocenie uzbrojenia po jego  

zdemontowaniu, czy nadaje się ono do eksploatacji. Dlatego też uzbrojenie studzien nie zostało  

objęte częścią graficzną dokumentacji technicznej.  

Inwestor przedkłada kosztorys ślepy, obejmujący ww. roboty oczekując jego uwzględnienia przez 

oferentów w formie wydzielonej pozycji w ofercie - ale z zastrzeżeniem, że roboty te mogą nie być 

wykonywane z powodów przedstawionych powyżej".   

 


